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Die Komplexität neuer Gebäude, die häufi g ei-
nen Heiz- und Kühlbedarf haben, stellt heute 
hohe Anforderungen an eine vorausschauende 
Planung und bietet auch die Einsatzmöglichkeit 
von neuen kombinierten Verfahren. Dabei müs-
sen die Anlagenparameter sorgfältig ermittelt 
und die Randbedingungen möglichst genau be-
stimmt werden. Denn was hilft die beste Anla-
ge, wenn der voraus berechnete Lastfall selten 
oder nie eintritt, weil die Bedarfsdaten falsch 
waren oder Anlagenteile außerhalb der erwar-
teten Arbeitsbereiche betrieben werden. Eine 
Entscheidung für ein bestimmtes System kann 
immer nur projektspezifi sch erfolgen. Die in der 
Broschüre genannten Fabrikate dienen als Bei-
spiel. 

Um die heute schon vorhandenen Möglichkei-
ten, aber auch mögliche Grenzen des Einsatzes 
von Gasmotoren für den Wärmepumpenbetrieb 
darzustellen, wurde diese Broschüre unter der Re-
gie der ASUE erarbeitet. Der Verband Beratender 
Ingenieure - VBI unterstützt diese Informations-
schrift, weil die rationelle Energieanwendung eine 
echte Herausforderung für Bauherren, Planer und 
Ausführende darstellt. Gerade solche Informati-
onsunterlagen sind notwendig, um die schon 
zahlreich vorhandenen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse aus Einzelvorhaben, Forschungsprojek-
ten und Pilotanwendungen einem breiten Fachpu-
blikum bekannt zu machen. Bei diesem Kommuni-
kationsprozess sind die Beratenden Ingenieure 
besonders gefordert, um die gewünschte Breiten-
anwendung zu erreichen. 

Hans-Helmut Schaper
Leiter der VBI-Fachgruppe
Technische Ausrüstung
Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Berlin

Der Klimatisierungs- und Kältebedarf ist in er Klimatisierungs- und Kältebedarf ist in 
Deutschland in den letzten Jahren signifi kant ge-Deutschland in den letzten Jahren signifi kant ge-
stiegen. Planern und Bauherren stellt sich glei-stiegen. Planern und Bauherren stellt sich glei-
chermaßen die Frage, wie die Wärmelast wirt-chermaßen die Frage, wie die Wärmelast wirt-
schaftlich und umweltverträglich aus den Gebäu-schaftlich und umweltverträglich aus den Gebäu-
den abgeführt werden kann. Die Installation ei-den abgeführt werden kann. Die Installation ei-
ner Klimaanlage ist für den Bauherren/Betreiber ner Klimaanlage ist für den Bauherren/Betreiber 
oft mit einer Erhöhung der bezogenen Strom-oft mit einer Erhöhung der bezogenen Strom-
Spitzenleis tung und der Betrieb mit vergleichs-Spitzenleis tung und der Betrieb mit vergleichs-
weise hohen Energiekosten verbunden. weise hohen Energiekosten verbunden. 

Eine interessante Alternative bieten Gaskli-Eine interessante Alternative bieten Gaskli-
mageräte. Sie sind weltweit in großen Stück-mageräte. Sie sind weltweit in großen Stück-
zahlen im Einsatz und haben sich über viele zahlen im Einsatz und haben sich über viele 
Jahre im Betrieb bewährt. Technisch unterschei-Jahre im Betrieb bewährt. Technisch unterschei-
den sie sich von elektrisch betriebenen Geräten den sie sich von elektrisch betriebenen Geräten 
durch die Antriebsart des Kompressors, denn durch die Antriebsart des Kompressors, denn 
dieser wird mit einem Gasmotor angetrieben. dieser wird mit einem Gasmotor angetrieben. 
Dadurch können im Betrieb die Energiekosten Dadurch können im Betrieb die Energiekosten 
und durch die Verwendung des umweltscho-und durch die Verwendung des umweltscho-
nenden Energieträgers Erdgas die Emissionen nenden Energieträgers Erdgas die Emissionen 
deutlich gesenkt werden. Der entscheidende deutlich gesenkt werden. Der entscheidende 
Vorteil: Die Abwärme des Gasmotors lässt sich Vorteil: Die Abwärme des Gasmotors lässt sich 
im Winter zur Beheizung nutzen. Gasklimage-im Winter zur Beheizung nutzen. Gasklimage-
räte können effi zient ein Gebäude heizen und räte können effi zient ein Gebäude heizen und 
kühlen. Bei der konventionellen Art des Heizen kühlen. Bei der konventionellen Art des Heizen 
und Kühlens mit zwei getrennten Systemen lie-und Kühlens mit zwei getrennten Systemen lie-
gen die Investitionen ungleich höher. gen die Investitionen ungleich höher. 

In Deutschland sind Geräte von verschiede-In Deutschland sind Geräte von verschiede-
nen Anbietern über funktionierende Servicenet-nen Anbietern über funktionierende Servicenet-
ze erhältlich. Wir möchten Ihnen mit dieser ze erhältlich. Wir möchten Ihnen mit dieser 
Broschüre, die wir gemeinsam mit dem VBI Broschüre, die wir gemeinsam mit dem VBI 
Verband Beratender Ingenieure herausgeben, Verband Beratender Ingenieure herausgeben, 
diese Technik vorstellen. diese Technik vorstellen. 
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Seit einigen Jahren steigt der Energiebedarf für 
die Klimatisierung von Gebäuden in Deutsch-
land. Der Prognose einer Studie der Europäi-
schen Kommission zufolge dürfte die klimati-
sierte Gebäudefl äche bis zum Jahr 2020 vor-
aussichtlich auf bis zu 400 Millionen Quadrat-
meter wachsen. Dies wäre eine Verachtfachung 
der klimatisierten Gebäudefl äche seit 1990. 
Daher ist es folgerichtig, dass die 2006 zu no-
vellierende Energieeinsparverordnung (EnEV), 
die den zulässigen Primärenergiebedarf von 
Gebäuden in Deutschland begrenzt, erstmalig 
Anforderungen an die Klimatisierung von Ge-
bäuden enthält.

Die wichtigsten Ursachen des wachsenden 
Bedarfs an Kühlung und Entfeuchtung von 
Gebäuden sind: immer mehr Glasfl ächen in 
den Gebäudefassaden - Stichwort „Glas-
architektur“ -, höhere innere Wärmelasten 
durch zunehmende Ausstattung mit elektri-
schen Geräten, dichtere Gebäudehüllen und 
wachsende Komfortansprüche der Nutzerin-
nen und Nutzer. Die Folge ist, dass der Ener-
giebedarf für die Klimatisierung der Gebäude 
steigt und damit auch mehr klimaschädliche 
Treibhause entstehen. Was kann dagegen 
getan werden? Zunächst sind die bereits be-
währten Maßnahmen, um die Wärmelasten 
zu verringern, allgemein anzuwenden. Hier-
zu zählen die Nutzung von Tageslicht durch 
intelligente Tageslichtsysteme,  wirksame Ver-
schattungsvorrichtungen und energiesparen-
de Bürogeräte – etwa mit dem Umweltzei-
chen „Blauer Engel“. Ferner sollten Architek-
ten und Planer bauphysikalische und archi-
tektonische Maßnahmen ausschöpfen – also: 
weniger Glasfl ächenanteil an den Fassaden 
und Verwendung massiver Bauteile zur 
Wärmespeicherung. 

Reichen diese passiven Maßnahmen nicht Reichen diese passiven Maßnahmen nicht 
aus, führen in gewerblich genutzten Gebäuden aus, führen in gewerblich genutzten Gebäuden 
Lüftungs- und Klimaanlagen unterstützend auch Lüftungs- und Klimaanlagen unterstützend auch 
Wärme ab. Das Problem: Klimaanlagen wer-Wärme ab. Das Problem: Klimaanlagen wer-
den heute überwiegend mit Strom betrieben. den heute überwiegend mit Strom betrieben. 
Ein Anstieg des Strombedarfs im Sommer kann Ein Anstieg des Strombedarfs im Sommer kann 
für Kondensationskraftwerke, die auf Flüsse und 
Umgebungsluft zur Kühlung angewiesen sind, 
zu Problemen führen.  Ferner brauchen konven-
tionelle Kraftwerke für jede erzeugte Kilowatt-
stunde Strom ungefähr drei Kilowattstunden Pri-
märenergie aus Kohle, Öl, Gas. Dem abträglich 
ist daher das Kühlen und Heizen mit Strom.

Eine Alternative sind Klimatisierungsgeräte, 
die mit Erdgas betrieben werden. Diese gasmo-
torischen Wärmepumpen lassen sich sowohl 
zum Heizen als auch durch einfaches Umschal-
ten zum Kühlen einsetzen. Die Leistungszahl 
dieser Gaswärmepumpen im Heizfall liegt bei 
circa 140 Prozent - bezogen auf die eingesetz-
te Primärenergie. Das bedeutet, dass 40 Pro-
zentpunkte der nutzbaren Heizenergie zusätz-
lich aus der Umgebung gewinnbar sind.

Diese Broschüre informiert über motorische 
Gaswärmepumpen, die Gebäude effi zient so-
wohl heizen als auch kühlen können. Diese 
Gasklimageräte sind nicht nur energieeffi zient. 
Ihr Einsatz hilft auch, Strom bei der Gebäude-
klimatisierung zu sparen und damit einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten.

Das Umweltbundesamt unterstützt Aktivitäten 
zur Steigerung der Energieeffi zienz bei der 
Gebäudeklimatisierung und hofft, dass mit den 
vorgestellten Ansätzen der Energiebedarf und 
die spezifi schen Kohlendioxid-Emissionen sinken die spezifi schen Kohlendioxid-Emissionen sinken d
werden.

Prof. Dr. Andreas Troge
Präsident des Umweltbundesamtes, Berlin
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In den USA und Japan gehören 
Raumklimageräte in Büros, Hotels, 
Läden, Ge werberäumen und vielen 
Haushalten schon lange zum Stan-
dard. Seit einigen Jahren gewinnt 

die gewerbliche und private Klimati-
sierung aber auch in Euro pa zuneh-

mend an Bedeutung. Dabei liegt 
Deutschland im euro päischen Ver-
gleich allerdings noch deutlich zu-
rück. Doch auch hierzulande steigt 

der Kälte- und Klima tisie rungsbedarf 
erkennbar an. Dafür gibt es 

mehrere Gründe.
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Bedarf an Klimatisierung steigt

Vor allem bei Objektbauten, aber auch im gehobenen Woh-
nungsbau geht der Trend zur Glasarchitektur mit großzügigen 
Fensterfl ächen, was zu einer hohen Wärmebelastung der Innen-
räume durch Sonneneinstrahlung führt. 

Die verschärften Wärmeschutzanforderungen (EnEV) verlangen 
eine dichte Gebäudehülle. Diese hält aber auch im Sommer 
die Wärme in den aufgeheizten Räumen fest. 

In vielen Gebäuden wird die innere Wärmebelastung durch 
Lampen und elek tronische Geräte wie Computer, Fax, Kopie-
rer oder mikropro zessor ge steuerte Pro duktionsanlagen stark 
erhöht.

Immer mehr Dachgeschosse werden ausgebaut. Selbst bei 
gut wärmegedämmten Dachfl ächen können sich die darunter
liegenden Räume durch fehlende Speichermassen im Sommer
stark erwärmen. 

Wachsende Komfortansprüche lassen die Nachfrage nach 
klimatechnischen Anlagen ebenfalls steigen. In Hotels und 
Restaurants, La dengeschäften, Praxisräumen, Kundenzentren 
oder Freizeiteinrichtungen können gleich mäßig tempe rierte 
Räume viel dazu beitragen, dass sich Kunden und Gäste 
wohlfühlen (und gern wiederkommen). Hinzu kommt, dass 
immer mehr Men schen die Vorzüge der Klimatisierung aus 
dem Auto kennen. 

Immer stärker zeichnet sich ein langfristiger Klima wan del ab, 
der vermutlich auch in unseren Breiten zu heißeren Sommern 
führen wird.

Kälteanwendung für stationäre
Klimaanlagen in Deutschland

Quelle: aus „Energiebedarf bei der technischen Erzeugung
von Kälte in der BRD”, Hrsg. BMWi, April 2002.
Statusbericht des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen
Vereins; Nr. 22, 2002
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Erdgassysteme bieten Al ternat ive:  Heizen und Kühlen mit  e inem System

Alle diese Faktoren haben einen Wachs  -
tumsmarkt für wirtschaftliche und um-
weltverträgliche Kälteerzeugungsver-
fahren geschaffen. Auch für Architek-
ten, Planer und Unternehmen der Tech-
nischen Gebäudeausrüstung werden nischen Gebäudeausrüstung werden 
Raumklimasysteme daher zuneh mend 
wichtiger. Sie werten die Gebäude auf 
und verbessern die Vermietbarkeit von 
Büro- und Gewerbefl ächen – aus der 
Perspektive von Investoren und Bau-
herren ein wichtiges Argument. 

2

• Für die Wärme sorgt ein öl- oder • Für die Wärme sorgt ein öl- oder 
gasbefeuerter Wärmeerzeuger, an gasbefeuerter Wärmeerzeuger, an 
den oft auch die Warmwasserberei-den oft auch die Warmwasserberei-
tung gekoppelt ist.

• Die Kühlung übernimmt eine elek-• Die Kühlung übernimmt eine elek-
trisch angetriebene Anlage. Dabei trisch angetriebene Anlage. Dabei 
handelt es sich ent weder um wasserhandelt es sich ent weder um wasser-handelt es sich ent weder um wasser-handelt es sich ent weder um wasser
geführte Systeme oder um Anlagen geführte Systeme oder um Anlagen 
mit Kältemittel kreis lauf, die nach mit Kältemittel kreis lauf, die nach 
dem VRF-Prinzip (= Variable Refri-dem VRF-Prinzip (= Variable Refri-
gerant Flow) arbeiten, also mit ver-gerant Flow) arbeiten, also mit ver-
änderlichem Kälte mitteldurchfl uss änderlichem Kälte mitteldurchfl uss 
und Direktexpansion des Käl temittelsund Direktexpansion des Käl temittels
in den Innengeräten.

* In dieser Broschüre wird mit dem Begriff 
„Gasklimageräte“ eine Gruppe von 
In dieser Broschüre wird mit dem Begriff 
„Gasklimageräte“ eine Gruppe von 
In dieser Broschüre wird mit dem Begriff 

Kompressionskältegeräten bezeichnet, 
„Gasklimageräte“ eine Gruppe von 
Kompressionskältegeräten bezeichnet, 
„Gasklimageräte“ eine Gruppe von 

die die Funktionen Heizen, Kühlen und 
Kompressionskältegeräten bezeichnet, 
die die Funktionen Heizen, Kühlen und 
Kompressionskältegeräten bezeichnet, 

Entfeuchten erfüllen und deren Kom-
pressor mit einem Erdgas-Verbrennungs-
motor angetrieben wird.
pressor mit einem Erdgas-Verbrennungs-
motor angetrieben wird.
pressor mit einem Erdgas-Verbrennungs-

Bisher werden der Heiz- und der 
Kühlbedarf von Gebäuden in der 
Regel über getrennte Anlagen gedeckt.Regel über getrennte Anlagen gedeckt.

Bisher dominieren bei der Raumkühlung
eindeutig elektrisch betriebene Anla gen. 
Als ökonomisch und ökologisch über-Als ökonomisch und ökologisch über-
zeugende Alternative profi lieren sich 
jedoch immer stärker erdgas betriebene
Systeme. Auch auf dem deutschen Markt 
ist eine wachsende Palette von Gasklima -
geräten* verfügbar, die spezi fi sche 
tech nische und wirtschaftliche Vorteile 
aufweisen. Sie haben ihre Pra xistaug-
lichkeit bewiesen und lassen sich pro-
blemlos mit bewährter Kältean lagen-
technik (Innengeräte, Regeleinrichtun-
gen) kombinieren. 

Sommer

Winter
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Erdgassysteme bieten Al ternat ive:  Heizen und Kühlen mit  e inem System

Eine attraktive Alternative zu getrennten
Heiz- und Kühlsystemen bietet eine neue
Generation von Gasklimageräten aus 
Japan. Sie sorgen nicht nur für Kühlung 
im Sommer, sondern können zudem in 
der übrigen Zeit die Wärme erzeugung
für die Heizung übernehmen – und zwar
in vielen Einsatzfällen monovalent, also
ohne zusätzlichen Wär meerzeuger. 
Die Geräte ar beiten nach dem Prinzip 
der Gas motor wär me  pum pe. Das be-
deutet: In der Heizfunktion nutzen sie 
die Wärme   der Umgebungsluft und 
die Abwärme des Motors. Das senkt 
den Ener giever brauch und erhöht den 
Nutzungsgrad beträcht lich.

Gasklimageräte gibt es in Japan seit 
über 20 Jahren. Auslöser für ihre Markt -
ein füh rung waren hohe Strompreise 
sowie Engpässe in der Stromversorgung, 
die durch die Zunahme der Klimatisie-
rung im Sommer entstanden. Vor diesem
Hintergrund för derten führende japa ni -
sche Gasversorger mit staatlicher Unter -sche Gasversorger mit staatlicher Unter -sche Gasversorger mit staatlicher Unter
stützung die Ent wick lung von Gasklima -
geräten, bei denen durch einfache 
Umschaltung die Kühl- oder die Heiz-
funktion genutzt werden kann. Als An-
trieb wird ein weiterentwickelter Pkw-
Motor ver wendet. Diese Gasklimageräte
sind für Gebäude bis zu ca. 10.000 
Qua  dratmeter Nutzfl äche ge dacht. 
Sie wur den vom Markt schnell als wirt-
schaftliche Alternative zu elek trischen 
Klimageräten ak zeptiert. Mittlerweile 
sind in Japan rund 600.000 Ge räte
installiert.

Inzwischen sind Gasklimageräte mit 
Heiz- und Kühl funktion auch auf dem 
deut schen Markt verfügbar. Damit 
stellt sich für Planer und Bauherren die 
Frage, ob es noch wirtschaftlich ist, 
separate Wärme- und Kälteerzeuger 
zu installieren. Die Kopplung beider 
Funktionen in einem Gerät verringert 
die Inves ti tio nen erheb lich: Sowohl 
auf der Erzeugerseite als auch bei 
der Wärme- und Kälte verteilung in 
den Räu men ist nur ein System erfor-
derlich. Außerdem senken der hohe 
Wir kungsgrad der Geräte und der 
Einsatz von Erdgas als Antriebsenergie 
die Energiekosten. 

7
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Gasklimagerät mit Kältemittelkreislauf

Deckenmodelle

Standmodelle
Kältemittel

Deckenmodelle

Standmodelle

Gasklimagerät plus Hydraulik-Übergabestation

Kältemittel

Hydraulik-Übergabestation

Wasser

Unterschiedliche Systemlösungen 

2

Bild  2

Gasklimagerät + Wassersystem
Wassergeführte Hei zungs- und Klimasysteme sind in 
Deutschland noch stärker verbreitet als VRF-Sys teme. 
Für diese Einsatzfälle können die Gasklimageräte zu-
sammen mit einer Hydraulik-Übergabestation (Hydr.-S.) 
eingesetzt werden (Bild 3). Diese Über gabe station bildet
die Schnittstelle zwischen dem Kältemittelkreislauf 
(Gasklimagerät/Hydr.-S.) und dem hydraulischen Netz
(Hydr.-S./Innengeräte).

Unter anderem werden dadurch die gasmo to risch 
betriebenen Klimageräte auch für SHK-Be trie be zu einem
interessanten Tätigkeitsfeld. Die Kombination mit der 
Hydr.-S. erschließt das gesamte Spektrum wasserge-
führter Heiz-/Kühl systeme, also Fan-Coils, Hydro-
Decken  geräte, Induktions geräte, Kühl-Heizde cken und 
Betonkerntemperierung. Vor teil: Die Übergabestation 
kann im Gebäude aufgestellt werden, so dass (an-
ders als beim elektrischen Kaltwassersatz) keine Frost-
gefahr für den Wasserkreislauf besteht.

Gasklimagerät + VRF-System (Kältemittelkreislauf)
Gasmotorisch betriebene Klima geräte können in 
Split- bzw. Multisplitanlagen eingesetzt werden, die 
nach dem VRF-Prinzip arbeiten (Bild 2). Diese Anlagen
bestehen aus ei nem Außenteil (mit Kühl  aggregat) und 
mehreren Innen geräten (mit Umluftventilator). Der 
Wär me- oder Kälte transport wird von einem Käl te-Wär me- oder Kälte transport wird von einem Käl te-Wär me- oder
mittel über nommen, das in den Innen ge räten konden-
siert (Heiz funktion) oder verdampft (Kühlfunktion). siert (Heiz funktion) oder verdampft (Kühlfunktion). siert (Heiz funktion) oder
Die Durch fl ussmenge verändert sich in Abhän gig  keit 
von der Leis tungsab nahme der Innengeräte. VRF-An-
lagen sind hierzulande seit langem insbesondere 
über das Kältehandwerk eingeführt.

v.l.n.r.

Gasklimagerät von Sanyo

Gasklimagerät von AISIN 

Gasklimagerät von
Mitsubishi Heavy Industries

Hydraulik-Übergabestation von AISIN

Bild  3



9

Gasklimagerät mit Kältemittelkreislauf

Deckenmodelle

Standmodelle
Kältemittel

Deckenmodelle

Standmodelle

Gasklimagerät plus Hydraulik-Übergabestation

Kältemittel

Hydraulik-Übergabestation

Wasser Gasklimageräte, die monovalent heizen 
und kühlen, sind technisch und wirt-
schaftlich für viele Einsatzbereiche in-
teressant. Sie bieten sich nicht nur für 
Neu  bauten an, sondern ebenso in be-
stehenden Gebäuden als Ersatz für 
Elektroklimageräte*. In beiden Anwen-
dungsfällen lässt sich das gesamte 
Spek trum bewähr ter, wasser- oder käl-
temittelführender Raumklimasysteme 
bzw. Innengeräte nutzen, das von elek-
trisch angetriebenen Klimaanlagen be-
kannt ist  (Wand-, Decken- und Stand-
geräte, Zwischendeckengeräte, Kanal-
einbaugeräte usw.). Unterschiede er-
geben sich nur bei der Kälte- bzw. 
Wärmeerzeugung im Außen gerät.

Warmwasserbereitung

Einige Gasklimageräte können im 
Gegensatz zu Elektroklima geräten 
auch die Warm wasserbereitung über-
nehmen. Zur Erwärmung des Trink-
wassers lässt sich die Abwärme des 
Gasmotors nutzen. Das ist gerade im 
Sommer sinnvoll, wenn diese Wärme 
nicht zum Heizen benötigt wird. nicht zum Heizen benötigt wird. 

Zahlreiche Einsatzfälle

* In dieser Broschüre werden mit dem 
Begriff „Elektroklimageräte“ Klimageräte 
bezeichnet, die nach dem VRF-Prinzip 
Begriff „Elektroklimageräte“ Klimageräte 
bezeichnet, die nach dem VRF-Prinzip 
Begriff „Elektroklimageräte“ Klimageräte 

arbeiten und deren Kompressor mit einem
bezeichnet, die nach dem VRF-Prinzip 
rbeiten und deren Kompressor mit einem

bezeichnet, die nach dem VRF-Prinzip 

Elektromotor angetrieben wird.Elektromotor angetrieben wird.
rbeiten und deren Kompressor mit einem

Elektromotor angetrieben wird.
rbeiten und deren Kompressor mit einem

Erdgas Gasklima-
gerät

Heizöl/Erdgas

Strom

Heizen
und Kühlen

Heizen

Kühlen

Heizkessel

Klimagerät

Heizflächen

Innengeräte

Innengeräte

konventionelle Lösung

gekoppelte Lösung

Verzicht auf konventionelle Heizung in vielen Anwendungen möglich

In vielen Fällen kann auf einen zusätzlichen Heizkessel verzichtet werden. Al ler-
dings muss die vom Gasklimagerät bereitgestellte Heiz- und Kälteleis tung dem 
Bedarf des Gebäudes entsprechen. Das trifft dort zu, wo der Heiz- und der 
Kälteleis tungsbedarf ähn lich hoch sind: in vielen Bürogebäuden, Verkaufs räumen, 
Veranstaltungsräumen usw. 

Heizsysteme,  die auf einem Gasmotor beruhen, sind auch hierzulande nicht 
unbekannt: In Deutschland gibt es mehrere Tausend Blockheizkraftwerke (BHKW), 
die in zum Teil sensiblen Einsatzbereichen Strom und Heizwärme erzeugen.

Austausch vorhandener Außengeräte
Gasklimageräte sind eine interessante Alternative, wenn vorhandene Kältean-
lagen ausgetauscht werden sollen (z.B. im Rahmen von Nutzungsänderungen). 
Muss nur das Außengerät ersetzt werden, lassen sich vorhandene Verteilungs-
netze und Übergabegeräte vielfach weiter verwenden. Durch die Kombina tion 
von Gasklimageräten mit Hydraulik-Übergabestationen können auch vorhande-
ne Kaltwasserverteilungs netze weiter genutzt werden.

Viele Gebäude, die für den Einsatz 
von Gasklimageräten prädestiniert 
sind, haben nur sehr geringen Warm-
wasser bedarf. Das gilt z.B. für Ver-
kaufsräume oder Büros. Für Einsatz-
fälle mit größerem Warmwasserbe-
darf (wie Hotels und Restaurants) 
empfehlen sich die empfehlen sich die bewährten und bewährten und 
sparsamen Gas-Warm wasserbereiter. 

Bild  4
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3
Gaskl imageräte im Einsatz

Einsatzbereiche für Gasklimageräte

Innengeräte Einbausituationen 
v.l.n.r.

Schlauch im Autohaus   

Deckenkassette im Autohaus

Innengeräte Einbausituationen  
v.l.n.r.

Deckeneinbaugeräte 
im Kundenberatungszentrum,

Stadtwerke Neuss

Fan Coils im Verwaltungsgebäude, 
Kleinschmidt Gewerbekühlung 

Textilschläuche im Großraumbüro

Kassette im Seminarraum

Einsatzbeispiele und Referenzanlagen
fi nden Sie im Internet www.asue.de unter 
der Rubrik: Gaswärmepumpen und Kältetechnik /
Einsatzbeispiele

Hotels / Restaurants
Büro- und Verwaltungsgebäude
Kundenzentren (z.B. Banken, Versicherungen)
EDV-Räume
Gewerbebetriebe 
Ladenlokale/Supermärkte
Einkaufszentren, Kaufhäuser, Autohäuser
Ausstellungs- und Veranstaltungsräume
Krankenhäuser
Kühlräume
Verfahrenstechnik
(z.B. Heizen und Kühlen bei Produktionsprozessen)
Privathäuser (zukünftig)

Einsatzbeispiele v.l.n.r.

Hundertwasserhaus, Essen
Realisierung:

Berndt Kälte GmbH, Gelsdorf

Büro- und Verkaufsgebäude, 
Waldbröl

Realisierung:
Berndt Kälte GmbH, Gelsdorf

Tegut, Wiesbaden; 
Realisierung Alfred Kaut 

GmbH & Co., Wuppertal

Shell-Tankstelle, Rheinbach
Hersteller: AISIN

Realisierung:
Berndt Kälte GmbH, Gelsdorf

Verwaltungsgebäude u. 
Werkstatt Kleinschmidt 

Gewerbe kühlung, Berlin
Realisierung: Kleinschmidt 
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Innengeräte Einbau-
situationen v.l.n.r.

Schlauch in Hallen     

Deckeneinbau in 
einem Hotel 

Wandgerät in einem 
Wartebereich

• Splitanlagen
• VRF-Systeme
• Einsatz bei Systemen mit Wasser

als Wärme- und Kälteträger
• Kombination mit raumlufttechni-

schen Anlagen
• Schlauchsysteme
• Thermisch aktive Raumfl ächen 

(zum Kühlen und Heizen)
• Baukernaktivierung

      Optionen für die Wärme- 
             und Kälteübertragung
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So funkt ionieren Gaskl imageräte
4

Kältemittel
flüssig

Kältemittel
gasförmig

Verdichter

Antriebs-
leistung PDruck-

reduzier-
ventil

Verdampfer

Kondensator

Wärmeabfuhr

Erdgas

Wärmezufuhr

Wärmequelle Luft

Gasmotor

zusätzliche Nutzung
der Motorabwärme

Innengerät

Heizen

Außengerät

Kältemittel
flüssig

Kältemittel
gasförmig

Verdichter

Antriebs-
leistung PDruck-

reduzier-
ventil

Verdampfer

Kondensator

Wärmeabfuhr

Erdgas

Wärmezufuhr

Wärmequelle Luft

Gasmotor

Grundlage für das Kühlen und Heizen Grundlage für das Kühlen und Heizen 
mit Gasklimageräten ist der mit Gasklimageräten ist der Kalt dampf -
prozess: In einem geschlossenen In einem geschlossenen 
Kreislauf nimmt ein Käl temittel beim Kreislauf nimmt ein Käl temittel beim 
Ver dampfen auf niedrigem Druck- und Ver dampfen auf niedrigem Druck- und 
Temperaturniveau Wärme aus der Um-Temperaturniveau Wärme aus der Um-
ge bung auf. Der entstandene Kältemit-ge bung auf. Der entstandene Kältemit-
teldampf wird in einem Verdichter teldampf wird in einem Verdichter un-
ter Zufuhr von Antriebsenergie auf ein ter Zufuhr von Antriebsenergie auf ein 
höheres Druckniveau komprimiert (me-höheres Druckniveau komprimiert (me-

chanische Kompression mit Hilfe des 
Erdgasmotors), wobei auch das Tem-
peratur ni veau ansteigt. Im Kondensa-
tor ver fl üssigt sich das Kältemittel wie-
der und setzt Wärme frei. Über ein 
Druck re du zierventil wird das fl üssige 
Kälte mittel entspannt und kühlt dabei 
weiter ab – der Kreis lauf beginnt von 
neuem. (Bild 5) 

Der Kaltdampfprozess kann sowohl 
für die Beheizung als auch für die 
Kühlung von Gebäuden eingesetzt 
werden.

Verdampfer

Vierwege-
Umschaltventil

Verdichter

Abgas

Erdgas

Gasmotor

Motorwärme

Gasklimagerät im Heizbetrieb

Kondensator

Gaswärmepumpen sind seit vielen Jah-Gaswärmepumpen sind seit vielen Jah-
ren erfolgreich im Einsatz. Meist wird je-ren erfolgreich im Einsatz. Meist wird je-
doch nur eine Funktion – das Heizen doch nur eine Funktion – das Heizen 
oder das Kühlen – genutzt, weil die Her-oder das Kühlen – genutzt, weil die Her-
steller keine standardisierten Lösungen steller keine standardisierten Lösungen 
für die Nutzung beider Funk tionen anbo-für die Nutzung beider Funk tionen anbo-
ten. Das hat sich mit den Gasklimagerä-ten. Das hat sich mit den Gasklimagerä-
ten aus Japan grundlegend geändert. 

Diese Geräte können entweder heizen 
oder kühlen, zwischen den Funktionen 
kann hin- und herge schal tet werden. 
Dabei wird die Fließrichtung des Käl-
temittelkreislaufs umgekehrt. Die Um-
schal tung erfolgt für die gesamte Anlage 
zen tral über ein Vierwege-Umschalt-
ventil. 

Umschalten zwischen Heiz- und Kühlfunktion

Bild  5

Bild  8



13

So funkt ionieren Gaskl imageräte

Heizfunktion: Das Gerät arbeitet nach Das Gerät arbeitet nach 
dem Prinzip der Gaswärmepumpe. 
Der Verdampfer nutzt Wärme aus der Wärme aus der 
Umgebungsluft zum Ve r dampfen des 
Kältemittels. Das erwärmte Kältemittel 
wird im Verdichter auf ein höheres Tem-Tem-
peratur- und Druckniveau gebracht. Im  Im 
Kondensator wird die Wär me frei-
gesetzt – zusammen mit der Abwär-
me des Gasmotors. Die gesamte 
Wärme lässt sich für ein Heizsystem 
nutzen. (Bild 6)

Kühlfunktion: Hier verläuft der Prozess 
ähnlich wie bei einem Kühlschrank. 
Der Verdampfer entzieht dem zu küh-
lenden Gebäude bzw. dem Wärmeträ-
germedium Wärme, indem das Kälte-
mittel verdampft. Der Kältemitteldampf 
transportiert die aufgenommene Wär-
me zum Verdichter, bevor sie über den 
Kondensator an die Umwelt abgege-
ben wird. (Bild 7) In unseren Breiten 
geht man bei Gebäuden ohne größere 
innere Wärmelasten von einem Kühlbe-
darf von 35 Tagen pro Jahr aus.

Entfeuchtungsfunktion: Nebenbei ent-
feuchten Gasklimageräte auch die 
Raumluft. Das ist für die Be hag lichkeit 
nicht zu unterschätzen: Die Luftfeuchte 
sollte zwischen 40 und 60 Prozent lie-
gen, andernfalls entstehen negative 
ge sund heitliche Auswirkungen.

zusätzliche Nutzung
der Motorabwärme

Innengerät

Heizen

Außengerät

Kältemittel
flüssig

Kältemittel
gasförmig

Verdichter

Antriebs-
leistung PDruck-

reduzier-
ventil

Verdampfer

Kondensator

Wärmeabfuhr

Erdgas

Wärmezufuhr

Wärmequelle Luft

Gasmotor

Innengerät

Außengerät

Kältemittel
flüssig

Kältemittel
gasförmig

Verdichter

Antriebs-
leistung PDruck-

reduzier-
ventil

Kondensator

Verdampfer

Kühlung / Wärmezufuhr

Wärmeabfuhr

Erdgas

Gasmotor
Kühlen

Kondensator

Verdampfer

Vierwege-
Umschaltventil

Verdichter

Abgas

Erdgas

Motorwärme

Gasmotor

Gasklimagerät im Kühlbetrieb

Im Heizbetrieb (Bild 8) fördert der 
Verdichter das gasförmige Kältemittel 
zu den Innengeräten, wo es konden-
siert und dabei Wärme an den Raum 
oder ein Heizmedium (Wasser) in ei-
nem Wärmeübertrager abgibt. Im 
Kühlbetrieb (Bild 9) wird die Fließ-
richtung einfach umge dreht: Das fl üs-
sige Kältemittel wird zum Raum trans-
portiert, verdampft in den Innengeräten, 
nimmt dabei Wärme aus dem Raum 
auf und führt sie über den Kondensa-
tor nach außen ab. 

Bild  6 Bild  7

Bild  9  
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Gasklimagerät

Stromklimagerät

Raumtemperatur in °C

Zeit (gleiche Heizlast vorausgesetzt)
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5

0

Gasklimagerät

Heizleistung in %

Umgebungstemperatur in C

100

80
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40

-15-20 -10 -5 0 10

StromklimagerätR407CR410A

        Gas-
klimagerät

     Strom-
klimagerät

Abtaubetrieb

Heizleistung

Verbesserte Heizfunktion: Die Abwärme des Gasmotors steht über einen Wärme-
übertrager für den Heizbetrieb zur Verfügung. Dadurch verbessert sich die Effi zienz 
der Heizfunktion gegenüber elek trisch angetriebenen Systemen erheblich. 
• Auch bei niedrigen Außentemperaturen (T < 7 °C ) wird so eine nahezu konstante

hohe Heizleistung sichergestellt (Bild 10). 
• Schon nach kurzer Aufheizzeit steht die volle Geräteleistung zur Verfügung, 

da die Abwärme des Motors sofort zum Heizen eingesetzt wird (Bild 11). 
• Bei den Gasklimageräten entfallen Abtauphasen, die bei elektrisch angetrie-

benen Systemen im Heiz betrieb notwendig sind, wenn sich am Verdampfer 
des Außen gerätes Eis gebildet hat (Bild 12). 

Technische Vorteile

4

Hohe Regelgenauigkeit: Die Leistung 
des Gasmotors kann über die Dreh-
zahlre ge lung stufenlos an die gefor-
derte Leistung der Innengeräte ange-
passt werden. Dabei dienen Außen- 
und Innentemperatur sowie der Soll-
wert (Raumtemperatur) kon tinuierlich 
als Regelgrößen für die Anpassung 
der Drehzahl. Das sichert die exakte 
Einhaltung der Raumtemperatur und 
eine hohe Effi zienz der Anlage.

Geräuscharmer Betrieb: Durch niedri-
ge Motordrehzahlen, Abgasschall-
dämp fung sowie die vibrationsdämp-
fende Lagerung von Motor, Verdichter fende Lagerung von Motor, Verdichter 
und Ven ti lator ist die Geräuschentwick-
lung der Gasklimageräte vergleichs-
weise gering [unter ca. 60 dB(A)].

Hohe Zuverlässigkeit / lange War-
tungsintervalle: Durch die seit langem 
er probte, optimierte Motoren technik 
und die Ver wen  dung bewährter Kom-
po nenten (z.B. für den Antrieb)  arbei-
ten die Geräte sehr zuverlässig und 
war tungs arm. Der Einsatz von langle-
bigem Maschinenöl, der geringe Öl-
verbrauch sowie große Ölvorratsbe-
hälter ermöglichen sehr lange War-
tungsintervalle (nach Herstelleran ga-
ben bis zu 10.000 Betriebsstunden).

Bild 11: Die Anlaufzeit für den 

Heizbetrieb wird bei Gasklima-

geräten im Vergleich zu elektrisch 

betriebenen Systemen beträchtlich 

verringert.

Bild 10: Beim Stromklimagerät fällt 

die Heizleistung bei Temperaturen 

unter 7 °C deutlich ab. Dagegen ist 

der Leistungsabfall bei Gasklimage-

räten durch die Nutzung der Motor-

abwärme nur geringfügig; selbst bei 

Außentemperaturen von minus 20 °C 

ist ein kontinuierlich effi zienter Heiz-

betrieb ge sichert.

Bild 12: Gasklimageräte müssen auch 

bei tiefen Außentemperaturen 

den Heizbetrieb für einen Abtauvor-

gang nicht unterbrechen.
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Jahresgesamtkosten der Wärme- und Kälteerzeugung
für ein Büro- oder Verwaltungsgebäude

Beispiel: Wärmebedarf 67 kW, Kältebedarf 56 kW

2.000

4.000

0

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Gasklimagerät
mit VRF-System

Heizkessel
und Elektro-

kaltwassersatz

75.000 €Investition 83.000 €

Jahreskosten in €

Kapitalkosten

Energiekosten

Betriebskosten
und Sonstiges

7.300

7.000

2.200

8.100

10.500

1.000

16.500

19.600

Keine zusätzliche
elektrische Leis tungsaufnahme
Der Einbau von Klimageräten ist meist 
mit einer Erhöhung des elektrischen 
Leistungs bezugs verbunden. Diese hö-
here Leistung wird ganzjährig berech-
net, auch wenn die Klimaanlage nur 
etwa 300 bis 500 Vollbenutzungsstun-
den im Sommer betrieben wird. 

Mit Erdgas als Antriebsenergie für 
Heiz- und Kühlzwecke entfällt die Er-
hö hung des elektrischen Leistungsbe-
zugs. Gasklimageräte benötigen nur 
für die Ne ben aggregate Strom. Daher 
beträgt ihre elektrische Leistungs auf-
nah me gegen über elektrischen Kühl-
geräten nur einen Bruchteil.

Geringere Energiekosten
Durch die vergleichsweise niedrigen 
Energiekosten von Erdgas haben Gas-
klimageräte günstigere verbrauchsab-
hängige Kosten, die sich während der 
gesamten Laufzeit auswirken.

Mit der Nutzung der Heiz- und Kühl-
funktion mit nur einem Gerät gehen 
wirtschaftliche Vorteile einher. Das zeigt
ein Kostenvergleich beispielhaft auf.

Die heutzutage übliche Kesselanlage
für Heizzwecke und der elektrisch ange-
 triebene Kaltwassersatz für Kühlzwecke
wird hierzu mit einem Gasklimagerät, 
das beide Funktionen abdeckt, vergli-
chen. Als Beispiel wird ein Büro- oder 
Verwaltungsgebäude mit einem Wär me  -
bedarf von 67 kW und einem Kälte-
bedarf von 56 kW betrachtet. Für den
Kessel mit vollständiger Infrastruktur 
(Ab gasabführung, Heizleitungen, Heiz -(Ab gasabführung, Heizleitungen, Heiz -(Ab gasabführung, Heizleitungen, Heiz
körper, eventuell Öltank) sowie für die 
Kälteerzeugung mit Kaltwassersatz und
kompletter Kälteinfrastruktur (Kälte-
mittelleitungen, Wand- oder Decken-
geräte) sind ca. 83.000,- € zu inves tie-
ren. Das Gasklimagerät inklusive der 
Verteilinfrastruktur erfordert lediglich 
eine Investition von etwa 75.000,- €.

Wirtschaftliche Vorteile

Beim Vergleich der Investitionen wird
ein wirtschaftlicher Vorteil des Gasklima-
geräts deut lich. Durch die Nutzung ei-
ner Erzeugungs- und Verteilinfrastruk-
tur für die Heiz- und Kühlaufgabe sind 
geringere Investitionen zu tätigen. Die-
ser Vorteil erklärt auch die geringeren 
Jahresgesamtkosten bei einer  Vollkos-
ten rechnung nach der VDI-Richtlinie 
2067. Mit Gasklimagerät betragen die 
Jahres gesamtkosten ca. 16.500,- €/Jahr. 
Bei der Alternative Heizkessel mit Elek-
trokaltwassersatz betragen die Jah res-trokaltwassersatz betragen die Jah res-
kosten etwa 19.600,- kosten etwa 19.600,- €/Jahr. Das Gas-
klimagerät hat bei diesem Beispiel einen klimagerät hat bei diesem Beispiel einen 
Jahres kostenvorteil von 3.100,- Jahres kostenvorteil von 3.100,- €/Jahr.

Wirtschaftlichkeitsvergleich am Beispiel eines Büro- oder Verwaltungs gebäudes

Bild  13
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Primärenergieeinsparung und Emissi-
onsminderung: Auch ökologisch ist das
Kühlen und Heizen mit Gasklimagerä-
ten vorteilhaft. Der gasmotorische Kalt-
dampfprozess bringt im Vergleich zu 
konventionellen strombetrie be nen An-
lagen energetische Verbesserungen. 
Durch den Einsatz des Energieträgers 
Erdgas entstehen weitere Umweltvor-
teile: Erdgas ist eine Primärenergie, 
muss also (anders als Strom) nicht erst 
„erzeugt“ werden. Da die bei der 
Strom er zeu gung entstehenden Um-
wandlungsverluste entfallen, lässt sich 
der Primärener gie  einsatz mit dem 
gasmotorischen Kaltdampf prozess um 
etwa 29 % senken (Bild 14).  

Kältemittel: Gasklimageräte arbeiten 
– ebenso wie elektrische Kompressi-
onskälteanlagen – mit Kältemitteln (in 
der Regel R 410 A), die verlustfrei im 
Kreislauf geführt werden. Die Kreis-
läufe sind hermetisch geschlos sen. Die 
früher üblichen Fluorchlor  koh len   was-
ser stoffe (FCKW) sind in neuen Anla-
gen vollständig durch umweltschonen-
dere Substanzen ersetzt worden.

Heizen und Kühlen mit Gas-
klimageräten: Die wichtigsten 

Vorteile auf einen Blick

Kostengünstige Alternative zu 
herkömmlichen Techniken  

Vergleichsweise niedrige Energiekosten

Zahlreiche Optionen für Wärme- und 
Kälteübertragung (Innengeräte) 

Keine Erhöhung der elektrischen 
Leistungsaufnahme notwendig

In vielen Einsatzfällen (Neubau) Ver-
zicht auf konventionelle Heizanlage 
möglich, dadurch hohe Wirtschaftlich-
keit (geringere Investitions- und Be-
triebskosten)

Langjährig bewährte Gerätetechnik

Kein Abfall der Heizleistung auch bei 
niedrigen Außentemperaturen (T < 7 °C)

Schnelle Aufheizphase durch 
Nutzung der Motorabwärme

Keine Unterbrechung des Heizbetriebs 
durch Verdampferabtauung

Flexible Leistungsanpassung durch 
Drehzahlregelung des Motors

Hohe Zuverlässigkeit, 
lange Wartungsintervalle

Individuelle Regelungsmöglichkeiten 

Umweltvorteile

Vergleich der Kohlendioxid-Emissionen
Beispiel

0

3.000

6.000

9.000

12.000

Konventionelle Lösung:
Heizkessel und

Elektrokaltwassersatz

Alternative Lösung:
Gasklimagerät

Strom Erdgas

Elektrische Anschlussleistung
Heizen 0,2 kW 1,1 kW
Kühlen 12,0 kW 1,1 kW

Anschlussleistung Erdgas
Heizen 37,0 kW 22,4 kW
Kühlen –––––––– 24,5 kW

Volllaststunden
Heizen 1.200 h 1.200 h
Kühlen 500 h 500 h

Emissionsfaktoren (CO2)
für Deutschland 680 g/kWh 239 g/kWh

Quelle: GEMIS

14.855

10.607

Heizkessel und
ElektrokaltwassersatzGasklimagerät

Einsparung
29 %

CO2CO2

kg CO2/a

4

Bild  14
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Hinweise für  die Planung und Auslegung

Faktoren für die Planung

Ein behagliches Raumklima und der langfristige funk tions sichere 
Betrieb von Raum klimageräten hängen nicht nur von den Geräten 
selbst ab; sie werden auch von der Planung und In s tallation maß-
geblich be ein fl usst. Neben der Gerä te größe sind Faktoren wie der 
Aufstellort der Außen- und Innengeräte, die Luft verteilung im Raum 
und akustische Bedingungen (Schalldruckpegel) zu be rück sichtigen. 
Für das Gesamtergebnis ist entscheidend, dass alle Komponenten 
zueinander passen und die Anlage für die kon kreten Betriebsbedin-
gungen ausgelegt wird.gungen ausgelegt wird.

Wichtig ist die genaue Heiz- bzw. Wichtig ist die genaue Heiz- bzw. Kühllastberechnung 
zur Dimensionierungzur Dimensionierung der ein zelnen Gerätekomponenten.  der ein zelnen Gerätekomponenten. 
Die Gerätehersteller bieten zur Unterstützung bei der Pla-Die Gerätehersteller bieten zur Unterstützung bei der Pla-Die Gerätehersteller bieten zur Unterstützung bei der Pla-

nung und Auslenung und Auslegung zahlreiche Arbeits hil fen, z.B. gung zahlreiche Arbeits hil fen, z.B. 
Kühl Kühl last pro gramme für die richtige Dimensio-last pro gramme für die richtige Dimensio-

nierung, Checklisten usw. an. Weitere nierung, Checklisten usw. an. Weitere nierung, Checklisten usw. an. Weitere 
Informa tionen dazu bieten die Informa tionen dazu bieten die Informa tionen dazu bieten die 

Webseiten der Hersteller (siehe Webseiten der Hersteller (siehe Webseiten der Hersteller (siehe 
Seite 23). Seite 23). Seite 23). 

Nachfolgend werden einige Nachfolgend werden einige 
grundsätzliche Planungshinwei-grundsätzliche Planungshinwei-

se aufgeführt. Nähe re Angaben zu se aufgeführt. Nähe re Angaben zu 
den Geräten, die derzeit auf dem deutschen den Geräten, die derzeit auf dem deutschen 

Markt verfügbar sind, können der Übersicht am Markt verfügbar sind, können der Übersicht am 
Ende der Broschüre entnommen werden.Ende der Broschüre entnommen werden.

Gasklimageräte mit Kühl- und Heizfunk tion bieten gute Mög-
lichkeiten, eine hohe energetische Effi zienz der Wärme- und 
Kälteer zeugung mit einer technischen Planung auf hohem 
Niveau zu verbinden.

• Es besteht große Flexibilität bezüglich der Aufstellung der 
Außengeräte (z.B. auf dem Dach, außerhalb des Gebäu-
des, auf Freifl ächen). 

• Für die Innengeräte steht dem Planer eine große Palette Für die Innengeräte steht dem Planer eine große Palette Für die Innengeräte steht dem Planer
von Alternativen zur Verfügung. Bei Bedarf lässt sich das 
Kühl- bzw. Heizsystem nahezu „unsichtbar“ unter bringen 
und in die Raumgestaltung integrieren.

• Für Heizung und Kühlung muss bei vielen Anwendungen
nur ein System eingeplant werden.

5

Kühlen und Heizen mit Gasklima geräten, z.B. in Bürogebäuden
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• Die erforderliche Kühl- bzw. Heizleistung lässt sich ie erforderliche Kühl- bzw. Heizleistung lässt sich 
auf mehrere Geräte auf teilen. Auf diese Weise 
können Anlagen mit größeren Leistungen realisiert können Anlagen mit größeren Leistungen realisiert 
werden. Auch im Blick auf Verfügbarkeit und Belas-werden. Auch im Blick auf Verfügbarkeit und Belas-
tung der Geräte kann eine Aufteilung der Leistung tung der Geräte kann eine Aufteilung der Leistung 
sinnvoll sein (Bild 15).

• Die Geräte müssen nicht alle am gleichen Ort auf-• Die Geräte müssen nicht alle am gleichen Ort auf-• Die Geräte müssen nicht alle am gleichen Ort auf-
gestellt werden. Die Anla ge lässt sich in mehrere gestellt werden. Die Anla ge lässt sich in mehrere 
Teilbereiche aufgliedern, um die Leitungswege Teilbereiche aufgliedern, um die Leitungswege 
möglichst kurz zu halten. 

• Durch entsprechende Installation und Schaltung • Durch entsprechende Installation und Schaltung 
kann eine hohe Ver fügbarkeit der Anlage (z.B. kann eine hohe Ver fügbarkeit der Anlage (z.B. 
bei Wartungsarbeiten) und eine gleichmäßige bei Wartungsarbeiten) und eine gleichmäßige 
Belastung der einzelnen Geräte erreicht werden. Belastung der einzelnen Geräte erreicht werden. 

• Die Außengeräte sind wetterfest, brauchen also • Die Außengeräte sind wetterfest, brauchen also 
bei der Aufstellung im Freien auch im Winter kei-bei der Aufstellung im Freien auch im Winter kei-
nen zusätzlichen Schutz.

• Bei der Anordnung der Geräte besteht ein hohes • Bei der Anordnung der Geräte besteht ein hohes 
Maß an Flexibilität (Bild 16): Je nach Gerätetyp Maß an Flexibilität (Bild 16): Je nach Gerätetyp 
und System kann die Leitungslänge zwischen zwischen 
Außen gerät und dem entfern testen Innengerät bis Außen gerät und dem entfern testen Innengerät bis 
zu 150 m betragen (maximal 40 m ab dem ersten zu 150 m betragen (maximal 40 m ab dem ersten zu 150 m betragen (maximal 40 m ab dem ersten 
Abzweig). 

 Der maximale Höhenunterschied zwischen zwischen 
Au ßen  gerät und Innentei len kann bis zu 50 m be-Au ßen  gerät und Innentei len kann bis zu 50 m be-
tragen, zwischen den Innengeräten bis zu 15 m.tragen, zwischen den Innengeräten bis zu 15 m.

Außengeräte – Geräteleistung

Aufstellung der Außengeräte

5

Innenraum
Gasklimageräte

Aufteilung der erforderlichen Leistung auf mehrere Außengeräte

15 m

50 m

Maximal zulässige Höhenunterschiede

Bild  15

Bild  16
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Anschlussleitungen Außengerät: 
1 Kondenswasser-, 
2 Kältemittel- (fl üssig), 
3 Kältemittel- (gasförmig), 
4 Strom- und 
5 Gasleitung

2 3 4 51

Wird das Gasklimagerät 
mit wassergeführten Syste-
men kombiniert, kann auch 
die Hydraulik-Übergabesta-
tion im Freien aufgestellt 
werden (wetter festes Ge-
häuse). Sinnvoller ist je-
doch die Innenaufstellung, 
da dann – anders als bei 
elektrischen Kaltwassersät-
zen – keine Frost schutz maß-
nahmen notwendig werden:
Nur Außengerät und Kälte-
mittelleitung befi n den sich 
im Freien, das hydraulische 
System dagegen innerhalb 
der Gebäudehülle.
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5

Gasklimagerät mit VRF-System

Deckenkassetten mit ein-, zwei- oder vierseitigem Luftauslass

Deckeneinbaugeräte mit Anschlussmöglichkeiten 
für Lüftungskanäle oder -rohre

Deckenunterbaugeräte

Wandgeräte 

Standgeräte/Truhen 
(sichtbare Ausführung oder für Einbau mit Verkleidung)

Textilschläuche

Gasklimagerät mit Wassersystem

Fan Coils

RLT-Anlagen

Hydro-Decken geräte

Induktions geräte

Kühl-Heizdecken 

Fußbodenheizung/-kühlung

Betonkerntemperierung

Geräuschpegel
Gasmotorische Klimageräte 
haben einen Schalldruckpegel 
von weniger als 60 dB(A) 
(allseitig in 1 m Abstand bzw. 
1,5 m über Gerät).

Abgasabführung
Für die Abführung der Motor-
abgase ist grundsätzlich kein abgase ist grundsätzlich kein 
Schorn stein notwendig. Aller-
dings müssen die Abgase so 
abgeführt werden, dass kei ne 
Belästigungen entstehen. Je 
nach Aufstellort können dazu 
Abgaslei tungen erforderlich 
sein.

Innengeräte
Je nach Gerätetyp, Geräteleistung und System können 
an ein Außengerät bis zu 30 Innengeräte angeschlossen 
werden. Dabei stehen viele Optionen zur Auswahl: 
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Installation
Bei der Installationsplanung müssen folgende Kompo nenten berücksichtigt werden:

• Erdgasleitung zum Außengerät (bzw. zu den Außengeräten)

• Kältemittelleitungen (für gasförmiges- und fl üssiges Kältemittel) 
von den Außen geräten zu den Innengeräten bzw. zur Hydraulik-Station

• Kondenswasserleitungen (zur Entfeuchtung) für Außen gerät(e) und Innengeräte 

• Spannungsversorgung der Außen- und Innengeräte 

• Signalleitungen zwischen Außen- und Innengeräten (für die Regelung)

• Signalleitungen zwischen Innengeräten und Fern bedienung 

• Die Kältemittelleitungen müssen gut isoliert werden, um Schwitzwasser bildung zu verhindern.

Erdgasleitung
Kältemittelleitung

Kondenswasserleitung

Busleitung Fernbedienung

Super Link Busleitung

Spannungsversorgung Außengerät 

Spannungsversorgung Innengeräte

Installation eines Gasklimagerätes mit VRF-System

Kondenswasserleitung

Bild 17: Anschluss-

leitungen Gasklima-

gerät/Innengeräte
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Hersteller Aisin* Mitsubishi Heavy Industries** Sanyo

Modell TGNP 140
A7N

TGNP 180
A7N

TGMP 224
C1N

TGMP 280
C1N

TGMP 355
C1N

TGMP 450
C1N

TGMP 560
C1N

TGMP 710
C1N

GHCA 355 GHCA 450 GHCA 560 GHCA 670 SGP-E70
K1GU2

SGP-E90
K1GU2

SGP-E120
K1GU2W

SGP-E150
K1GU2W

SGP-E190
K1GU2W

SGP-EZ190
K1GU2***

SGP-E240
K1GU2W

Leistung des Gasmotors kW 3,75 4,8 6 7,5 9,5 12,1 15 18,5 9,5 12,1 15 17,9

Kühlleistung kW 14 18 22,4 28 35,5 45 56 71 35,5 45 56 67

Heizleistung kW 18 23,6 26,5 33,5 42,5 53 67 85 40 50 63 71

Schalldruckpegel dB(A) Standard: 52
Silent: 50

Standard: 53
Silent: 51

Standard: 55
Silent: 53

Standard: 56
Silent: 54

Standard: 57
Silent: 55

Standard: 57
Silent: 56

Standard: 58
Silent: 57

Standard: 58
Silent: 57

56 57 58 60

Abmessungen mm
Höhe
Breite
Tiefe

1.780
1.280
700

1.780
1.280
700

2.100
1.424
890

2.100
1.424
890

2.100 
1.424 
890

2.100
2.120
890

2.100 
2.120 
890

2.100
2.120  
890

2250 
1750  
1080

2250
1750
1080

2250
1750
1080

2250
1750
1080

Betriebsgewicht kg 450 450 580 580 598 880 880 880 920 920 920 920

Zahl der anschliessbaren
Innengeräte

6 6 14 16 16 24 24 24

Erforderliche Spannung
(Aussengeräte)

V 230
(1Ph)

230
(1Ph)

230
(1Ph)

230
(1Ph)

230
(1Ph)

230
(1Ph)
oder
400
(3Ph)

230
(1Ph)
oder
400
(3Ph)

230
(1Ph)
oder
400
(3Ph)

Elektrische Anschlussleistung
Kühlen

kW 0,61 0,61 0,7 0,7 0,7 1,13 1,13 1,13

Elektrische Anschlussleistung
Heizen

kW 0,64 0,64 0,73 0,73 0,73 1,26 1,26 1,26

Anschlussleistung Erdgas
Kühlen

kW 12,7 16,9 14,3 19,6 25,2 29,1 38,9 49,3

Anschlussleistung Erdgas
Heizen

kW 13,8 16,1 16,4 21,6 27,2 32,4 41,7 53,3

Kältemittel R407C R407C R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Maximale Höhendifferenz 
zwischen Außen- und 

Innengeräten

m 

m 

30

30

30

30

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

+40/-50 +40/-50 +40/-50 +40/-50

Maximale Höhendifferenz 
zwischen den Innengeräten

m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Maximale Leitungslänge
Aussengerät zu

entferntesten Innengerät

m 70/60 70/60 165/140 165/140 165/140 185/160 185/160 185/160 160 160 160 160

Länge des anschließbaren
Gesamtleitungsnetzes

m 210 210 660 740 740 1060 1060 1060 ≤ 510 ≤ 510 ≤ 510 ≤ 510

Maximale Leitungslänge
ab 1. Abzweig

m 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Heisswasserleistung
(nur im Kühlbetrieb)

kW Optional
5

Optional
6

Optional 
8,5

Optional 
10,5

Optional 
13

Optional 
17

Optional 
22,5

Optional 
28

– – – –

Produkte und Ansprechpar tner
6

Technische Daten der Gaswärmepumpen/ Gasklimageräte 

Außeneinheit oberhalb

Außeneinheit unterhalb

Daten lagen
beim Druckzeitpunkt

noch nicht vor.
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Hersteller Aisin* Mitsubishi Heavy Industries** Sanyo

Modell TGNP 140
A7N

TGNP 180
A7N

TGMP 224
C1N

TGMP 280
C1N

TGMP 355
C1N

TGMP 450
C1N

TGMP 560
C1N

TGMP 710
C1N

GHCA 355 GHCA 450 GHCA 560 GHCA 670 SGP-E70
K1GU2

SGP-E90
K1GU2

SGP-E120
K1GU2W

SGP-E150
K1GU2W

SGP-E190
K1GU2W

SGP-EZ190
K1GU2***

SGP-E240
K1GU2W

Leistung des Gasmotors kW 6 7,5 9,5 12,1 15 15 19

Kühlleistung kW 22,4 28 35,5 45 56 56 71

Heizleistung kW 26,5 33,5 42,5 53 67 67 75

Schalldruckpegel dB(A) Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

Standard: 
Silent: 

56 56 57 57 60 58 62

Abmessungen mm
Höhe
Breite
Tiefe

2253
1290
1106

2253
1290
1106

2253
1735
1106

2253
1735
1106

2253
1735
1106

2253
1735
1106

2253
1735
1106

Betriebsgewicht kg 650 670 920 920 960 980 1010

Zahl der anschliessbaren
Innengeräte

20 24 24 24 28 28 32

Erforderliche Spannung
(Aussengeräte)

V 230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

230
(1 Ph)

Elektrische Anschlussleistung
Kühlen

kW 0,59 0,59 1,01 1,01 1,18 1,02 1,18

Elektrische Anschlussleistung
Heizen

kW 0,62 0,62 1,12 1,12 1,29 1,13 1,29

Anschlussleistung Erdgas
Kühlen

kW 16,1 20,4 24,5 32,0 34,0 39,0 54,5

Anschlussleistung Erdgas
Heizen

kW 17,2/
20,9

21,7/
26,9

27,5/
33,5

34,5/
42,1

40,9/
53,3

43,0/
53,6

58,6

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Maximale Höhendifferenz 
zwischen Außen- und 

Innengeräten

m 

m 

50

30

50

30

50

30

50

30

50

30

50

30

50

30

Maximale Höhendifferenz 
zwischen den Innengeräten

m 15 15 15 15 15 15 15

Maximale Leitungslänge
Aussengerät zu

entferntesten Innengerät

m 120 120 120 120 120 120 120

Länge des anschließbaren
Gesamtleitungsnetzes

m 780 780 780 780 780 780 780

Maximale Leitungslänge
ab 1. Abzweig

m 30 30 30 30 30 30 30

Heisswasserleistung
(nur im Kühlbetrieb)

kW – – 12,5 16 17 – 27,5

 * lieferbar ab Herbst 2006
 ** lieferbar ab Anfang 2007
 *** 3-Leiter-System

Aisin
Fa. Berndt Kälte GmbH, Gelsdorf
Fon 0 22 25 / 91 32-0 · www.gas-thermodynamik.de

Fa. Panitz, Lieskau
Fon 03 45 / 55 11-696 · www.klima-mit-gas.de

Mitsubishi Heavy Industries
Fa. Stulz GmbH, Hamburg
Fon 040 / 55 85-252 · www.stulz.de

Sanyo
Fa. Alfred Kaut GmbH & Co., Wuppertal
Fon 0202 / 26820 · www.kaut.de
www.gaswaermepumpen.de

Hersteller Aisin Sanyo

Modell SKVP 
5HP

SKVP 
10HP

SKVP 
20HP

SGP-
WE80K1

SGP-
WE170K1

Abmessungen mm
Höhe
Breite
Tiefe

1290 
 940 
 690

1290 
 940 
 690

 990 
 940 
 690

1000 
 770 
 1000

1000
 770 
 1000

Leistung:
Kühlung kW 14,0 28,0 56,0 25,0 50,0
Heizung kW 18,0 33,5 67,0 30,0 60,0

Pumpenleistung kW 0,21 0,34 0,75 0,60 0,90

Speicherinhalt
(optional)

l 100 100 ----- ----- -----

Technische Daten der Hydraulik-Übergabestation 

Außeneinheit oberhalb

Außeneinheit unterhalb
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www.asue.de


